AUTORISATION DE TRAVAUX
l | D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
- | DELIVREE PAR LA MAIRE AU NOM DE L'ETAT
&=\

_,Hénbont
Hennebont

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 56083 23 C0024
DEPOSEE LE 14/11/2023

PAR Spiritualis Atramento
représentée par Madame BUTIN Emeline

DEMEURANT 16 rue Maréchal Joffre
56700 HENNEBONT

POUR salon de tatouage et piercing

SUR UN TERRAIN 16 rue Maréchal Joffre

SIS 56700 HENNEBONT

La Maire,

Vu le code de la construction et de Thabitation

Vu l'avis Favorable avec prescriptions du SDIS du Morbihan - Service Prévention des ERP en date du 29
décembre 2023,

Vu l'avis Favorable avec prescriptions du DDTM du Morbihan SPACES Unité Accessibilité et Sécurite de la
Construction en date du 18 janvier 2024,

Vu la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public
{ERP) susvisee,

Vu l'arrété municipal en date du 06/05/2021, donnant délégation de signature a Monsieur Yves GUYOT, 1¢
Adjoint & la Maire, délégué a ['Urbanisme et aux Mobilites, ‘

ARRETE

ARTICLE 1 : - Les travaux faisant I'objet de la demande d'autorisation au titre de la sécurité et de
I'accessibilité susvisée peuvent étre entrepris sous réserve du respect des prescriptions mentionnées a
I'article 2.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions émises par :

- Le Service Prévention de farrondissement de Lorient du SDIS du Morbihan dans son avis dont copie ci-
annexée, & savoir : _

1) procéder, ou faire procéder, en cours d'exploitation, par des techniciens compétents, aux opérations
d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement. (Art. PE 4 §
2) réaliser les installations électriques conformément a l'article PE 24 et aux normes les concernant. L’'emploi de
fiches multiples est interdit. (Art PE 24 § 1) ‘

3) Isoler les locaux présentant des risques particuliers dincendie des locaux et des dégagements accessibles
au public par des murs et planchers ou plafonds coupe-feu 1 heure. La porte devra étre coupe-feu % heure et
munie d'un ferme porte. (Art. PE 2 § 4) '

4) répartir judicieusement, dans I'ensemble des locaux, des extincteurs de nature et de capacités appropri¢es
aux risques a défendre. (Art. PE26 § 1)

5) Installer une alarme simultanément audible de tous les points de I'établissement pendant une durée de §
minutes. (Art. PE 27)

B8) Afficher les consignes précises, indiquant :

- le numéro d’appel prioritaire des sapeurs-pompiers,

- les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre. (Art. PE 27 §4)




- La commission d'arrondissement de Lorient pour 'accessibilité des personnes handicapées dans son proces-
verbal dont copie ci-annexée, A savoir :

Le systéme d'appel de type sonnette prévu a I'entrée devra étre positionne & une hauteur comprise entre 0,90
m et 1,30 m et signalé par un pictogramme adapté indiquant la possibilité de mise & disposition d'une rampe
amovible, .

La qualité de I'éclairage devra atteindre un minimum de 100 lux dans les circulations intérieures horizontales et
un minimum de 200 lux au droit du mobilier d'accueil.

Les aménagements et équipements devront &tre conformes aux regles d'accessibilité relatives aux ERP dans le
cadre bati existant édictées par Farrété du 8 décembre 2014 modifié par l'arrété du 28 avril 2017 (consultable
sur le site Légifrance NOR : ETLL1413935A).

A la fin des travaux, une attestation de la conformité de I'établissement devra étre établie dans les conditions
définies a Farticle R 165-17 du code de la construction et de Ihabitation. Elle sera ensuite transmise par le
demandeur a 'administration directement en ligne via la plateforme démarches-simplifi¢es.

Point dérogatoire 1 : La demande de dérogation est recevable eu egard a la largeur du trottoir limité 4 2 m et 3
son profil présentant une pente longitudinale supérieure & 6%. _ ‘

Point dérogatoire 2: la demande de dérogation est recevable eu égard au colt des travaux élevés
qu'engendrerait le changement de la porte vitrée ainsi que I'ensemble de la vitrine,

Point dérogatoire 3 : la demande de dérogation est recevable eu égard a l'impossibilité technique de réduire la
surface des cabines et de modifier les cloisons en présence de cablage électrique.

A HENNEBONT, le 24/01/2024
Pour la Maire et par délégation,
L'Adjoint délégué a I'Urbanisme et aux Mobilités,
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