AUTORISATION DE TRAVAUX
D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
DELIVREE PAR LA MAIRE AU NOM DE L’ETAT

|~

Hennebont

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX N° AT 56083 23 C0031
DEPOSEE LE 15/12/2023

PAR EURL BARNEY'S
représentée par Madame le breton Virginie

DEMEURANT : 10 ruec Alain Fournier

56600 LANESTER
POUR Restauration rapide, sur place, 4 emporter

SUR UN TERRAIN 7 rue Maréchal Joffre
SIS 56700 HENNEBONT

La Maire,

Vu e Code de la Construction et de 'Habitation ,

\u F'avis Favorable avec prescriptions du SDIS du Morbihan - Service Prévention des ERP en date du 08 fevrier
2024

Vu l'avis Favorable avec prescriptions du DDTM du Morbihan SPACES Unité Accessibilite et Sécurité de la
Construction en date du 06 mars 2024,

Vu la demande d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public {E.R.P} susvisée,

Vu l'arrété municipal en date du 06/05/2021, donnant délégation de signature a Monsieur Yves GUYOT, 1¢
Adjoint & la Maire, délégué a I'Urbanisme et aux Mobilités,

ARRETE

ARTICLE 1 : - Les travaux faisant I'objet de la demande d'autorisation au titre de la sécurité et de
Iaccessibilité susvisée peuvent étre entrepris sous réserve du respect des prescriptions mentionnées a
Iarticle 2.

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions émises par :

- Le Service Prévention de farrondissement de Lorient du SDIS du Morbihan dans son avis dont copie ci-
annexée, a savoir:

S'assurer du respect des dispositions constructives et de sécurité prévue au dossier (Art. R. 143-22 du CCH)
Faire procéder aux contréles et vérifications technigues réglementaires des équipements et installations
téchniques et de sécurité afin de les maintenir en parfait état de fonctionnement et notamment :

- les instaltations électriques et I'éclairage de seécurite

- l'installation de chauffage

- I'étanchéité de linstallation de gaz

- laVMC

- les appareils de cuisson et le dispositif d'extraction des buées et graisses en cuisine

- Péquipement d'alarme - S,

- les extincteurs.

(Art. R 143-34 du CCH et PE 4)




Assurer l'isolement entre 'établissement et les locaux tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1
heure, la porte d’intercommunication avec les tiers sera coupe-feu de degré % heure et munie d'un ferme porte
(Art. PE 6 §1)

Limiter a 19 personnes, I'effectif du personnel et du public simultanément présent dans I'établissement, compte
tenu du seul dégagement prévu, ou créer une seconde issue de 0,60 m au moins ou porter & 1,40 m la largeur
de l'issue envisagée. (Art. PE 11 §3 a et b).

S'assurer que le comportement au feu des éléments d'aménagements intérieurs, revétements de sol,
revétements muraux, revétements des plafonds et le gros mobilier, fixé au sol ou difficilement remuable, soit
conforme, pour éviter, dans les locaux et dégagements accessibies au public, le développement rapide d'un
incendie qui pourrait compromettre I'évacuation. (Art. PE 13)

S'assurer que les extincteurs soient de nature et de capacité appropriées aux risques a défendre, en cuisine et
en salle. (Art. PE 26 §1)

Doter 'établissement d'une alarme de type 4. Cette alarme prévient les occupants d’avoir & quitter les locaux.
Le choix du matériel d’alarme est laissé a l'initiative de I'exploitant qui devra s’assurer de son efficacité. (Art. PE
27 §2) ' '

Doter I'établissement d'un téléphone urbain ou mobile, afin d'assurer la liaison avec les sapeurs-pompiers.
Cette liaison constitue |'alerte.

Quel que soit le dispositif qui assure 'alerte, il remplit les objectifs suivants :

a) Etre propre & I'établissement et en permanence accessible a l'ensemble du personnel ;

b} Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;

c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de I'alimentation électrique, pendant une
durée minimale d'1 heure portée a 6 heures pour les établissements comportant des locaux a sommeil. (Art. PE
27 §3)

Afficher, bien en vue, des consignes précises indiquant ;

- le numéro d’appel prioritaire des sapeurs-pompiers

- les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre.

(Art. PE 27 §4)

Former le personnel a la conduite a tenir en cas d'incendie et & la mise en ceuvre des moyens de secours.
Rappeler réguliérement les consignes & respecter en cas de sinistre. (Art. PE 27 §5)

Tenir & jour le registre de sécurité. Celui-ci devra comprendre les éléments suivants

- I'etat du personnel chargé du service d'incendie ‘

- les diverses consignes, générales et particuliéres, établies en cas d'incendie y compris les consignes
d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap

- les dates des divers contréles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu

- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et,
s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

{Art. R143-44 du CCH)

- La commission d'arrondissement de Lorient pour 'accessibilité des personnes handicapées dans son procés-
verbal dont copie ci-annexée, & savoir

- Le ressaut du seuil carrelé de la porte d'entrée devra étre supprimé par la réalisation d'un chanfrein d'une
longueur maximale de 12 cm et a 33% de pente maximale.

- La tablette installée sur le mobilier d'accueil devra présenter les caractéristiques suivantes : une hauteur
maximale de 0,80 m, un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des
pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, 0,30 m de profondeur sur 0,60 m de fargeur.

- Une largeur minimale de 1,20 m devra étre respectée dans la circutation principale.

- La qualité d’éclairage devra atteindre un minimum de 200 lux au point accueil-caisse.

- Les aménagements et équipements devront &tre conformes aux régles d’accessibilité relatives aux ERP dans
le cadre bati existant édictées par I'arrété du 8 décembre 2014 maodifié par arrété du 28 avril 2017 (consultable
sur le site Légifrance NOR: ETLL1413935A). A la fin des travaux, une attestation de la conformité de
I'etablissement devra étre établie dans les conditions définies a I'article R. 165-17 du code de la construction et
de l'habitation. Elle sera ensuite transmise par le demandeur a ladministration directement en ligne via la
plateforme démarches-simplifiées. -

A HENNEBONT, le 18/03/2024

Pour la maire et par délégation,
L'Adjoint délégué a I'urbanisme et aux mobilités,

Yves GUYOT
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